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Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

HydrologischeUnlersuchungsslellaSalzburgGmbH-Schillerstraße25-50205911bu79 U|D: ATU72830234 Laborana|ytische Dienstleistungen

LABOR

Gemeinde Oberndorf LT. Salzburg. 12.12.2023
6372 Oberndorf Projekt M504 1 001 05

Dipl.-lng. Franz Seyringer

Verteiler: 1-fach Auftraggeber

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 10974/23 Eingangs-Datum: 06.11.2023

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahmedurch: Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren P00702 (Grundwasser; DIN 384024321985)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: 4/165 WVA der Gde. Oberndorf einschl. des Ortsteiles Steinerbach; TB Steinerbach. Brunnenhaus,

PH Druckleitung GW70413006/02
Probenahme-Datum: 06.11.2023 Probenahme-Uhrzeit: 11250

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

T eratur: o H-Wert: el. Leitfähi keit:
Pc:024e(%11£334044)

9'8 i
012 C

Pc025 (ÖNORM ENplso 10523) 759 i 0-24 Pc006 (DIN EN 278889; 25°C)
390 i 15 uS/cm

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße
Bearb.-Zeitraumz 06. — 30.11.2023

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; leichter Bodensatz (einzelne Partikel); geruchlos
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben.
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor”) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
„Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentität.Vor-Ort-Messwerten, Art. Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenahmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zuskimrnungder Prüfstelle.

Mitglied der I.GBAGROUP
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N ):

gä;1£li{gg EN 130 105202012)
- 7,65 i: 0,24 6,5 - 9,5 (I)

310018135351713813319192061
20°C)

uS/cm 346 t 13 2500 (1)

fä'z'ifc'ffi'äääfiz'aä?
"“ 4’3) mm!!! 3.77 i 0,17

903286a(33?8ä(5531:1956) "ÖH 11,5 i 1,0 )(

Segzsöa(g1lr1iäeägeez(1sslz)e) mmon 2,06 :1: 0,17 X

Sc%2$&>?13 033933005) °dH 10,6 :1: 0,5

5319?)?01'1??&3533'3ä HCC; mg/l 230 :|: 11

fäfiflgßgeau'igä '11r21g7?(995) 02 mg/l < 0,5 - 5 (I)

ä:rt?1lzn(g1rrr1iggos-sneaa) NH; mg/I < 0,02 - 0,5 (I)

yoigSi5t(o1N EN 26777:1993) N02 mg/l < 0,003 - 0,1 (P)

1="':%030101 EN ISO 103044 ;2009) N01. mg/l 7,6 :1: 0,3 50 (P)

yc%2;i(L0t11111 ENISO14911:1999)
Na‘ mg/l 5,0 t 0,3 200 (|)

1t(c%|2i9u1'1131111 ENISO1491111999)
K' mg/l 1,04 i 0,04

glcgz%?g1f1ilémso 149114999) ""Sl2+ mg/I 18.7 t 0,7

53233? EN 130 14911;1999)
Ca“ mg/I 52 i 3

5020350?N EN 1301030442009) C" mg/ ' 817 * 014 200 (')

Ec%0fea1tom EN ISO 103044 :2009) 3042' mg/l 10,1 t 0,4 250 (I)

äßtérägg 172942 201701 Sb mg/l < 01001 ' 0005 (P) X X

[?l'1fäN18017294-212017—01 Pb mg/l < 01001 - 0.01 (P) X X

DC11a1‘1l5r1111i6110r'7294—2:2017-01 Cd mg/l < 0,0003 ' 0-005 (P) X X

3122?1Tso 17294-2: 2017-01 CV mg/I < 0,001 _ 0.05 (p) X X

Eläi?o%%iä"ääääfiää Fe mg!| < 005 - 0.2 <!)

ää'éfféo 172942: 201701 CU mgll < 01001 ' 2 (P) X X

"!33931'133’83325‘1t9351'125“
M0 mg/l < 0,05 - 0,05 (1)

ä)1°ä$ '130 17294-2: 2017-01
"“ mg/l < 01001 '

0102 (P) X X

333315397304; 201701 H9 mit < 0,0002 - 0,001 (P) x x

.g1:,a,n„‚„„„,_„„„„ u mg/I 0,00036 1 0,00005 0,015 (P) x x

51351512018EN ISO 62221999)
KBE/m' "-"- ' 100 (')

5150511? 3012 EN 160 62221999)
KBE/ml "-"- ' 20 (')

33015231T0)5ä1e1'951113e93084:2017)
KBE/100ml "-"' ' 0 (')

51111533510111EN 150 9308-1201?)
KBE/100ml "-“- '

0 (P)

Enr1'rJtc1earoo(léfr>1kgne120 789922000) KBE/100ml “-"- ' 0 (P)

ggg�igggog_ggsamt ug/l < 0,03 - 0,5 (P) x

1%1'11102407-36:2014-09 ug/I < 0103 ' 0-' (P) X X

3L°äß52295014.09 09/1 < 0103 - 0.1 (P) x x

Die vorliegenden Prüfergebnissebeziehen sich ausschließlich auf die untersgchte Probe und sind kein
allgemeiner

Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
gHydrologische

Unlersuchungsslelle Salzburg -
Lab01“ entnommen wu_rden, 151 e1ne normgerechle Sehen lung vor E1nlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch dierüfstelle nicht gewährteislet. In solchen Fällen bez_1ehen sich die ber1chteten Unlersuchungsergebmsse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben imAbschnitt „Probenahme-Daten' (ua zu Proben1dent1läl, Vor-Ort-Messwer16n,An, on und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenahmer übermittelt, fürihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommenwerden und die an.ewendeten Verfahren fallen naturgemäßn1cht unter die Akkredit1erungder Pnüfstslle.

Die auszugsweiseVervielfältigung oder Veröffentl1chung 016565 Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.
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Indikator— und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F

91?3°6203'36: 2014-09 ugll < 0,03 - 011 (p) X X

älrxfllls"1nlso64681 1997-02 ug/I < 0,009 '
0103 (P) X X

913233736:201409 pg/' < 0,03 '
011 (P) X X

äfi‘ä’éä’ää‘ä'äß'lmg 09/1 < 0,03 - 0,1 (P) x x

513235206: 201409 “9” < °-°3 '
0.1 (") X X

532332 201409 09/1 < 0.03 - 0.1 (P) x x

832%52‘33295211409 09" < 0,03 - 0,1 (P) x x

äh°a‘ää'ä?'332014-09 119/' < 0,03 '
0.1 (P) X X

Dc1'1ogg14ioa7t-‘algig14-oe ug/l < 0,03 .
0_1 (p) X X

3'1°:?0%936: 2014-09 ugll < 0,03 - 0,1 (p) X X

giNe1la?urlisno6468: 199702 H9" < 0.009 - 0.03 (P) X X

BL";S}3?;Ü58{„„ 09” < 0,03 - 0,1 (P) x x

3'1'2333'6f'3120'3 pg/I < 0,03 - 0,1 (P) x x

313313706; 2014-09 US!” < 0,03 - 0,1 (P) X X

5%“a‘äfi‘äß'äfämg ug/l < 0703 ' '“ (P) X X

E1'13'3531037333201409 1ngl < 0,03 . 0,1 (p) X X

Skl'gggesaicgzagm7-oe ug/I < 0,03 - 0,1 (p) x X

DG11'1ylg'0'fi'ä12:201709 “9" < 0,03 - 0,1 (P) X X

äfi%trflglglg1leaz19emz 09” < 0,009 - 0,03 (P) X X

äs%ka|cglglg4rggßgiäg ugll < 0,018 - 0,03 (P) X X

ägägflggg1 201409 09" < 0,03 - 0,1 (P) X X

L'R'3083323231499 09/1 < 0,03 - 0.1 (P) x x

0?33ä0'7"3"s'331133““ ugll < 0,03 - 0,1 (P) x x

0511350r31t7l-13r693014-09 H9” < 0,03 - 0,1 (P) X X

M1)?;?07-36:2014-09 ug/l < 0,03 - 0,1 (P) X X

31932?07-36: 2014-09 ug/l < 0,03 - 0,1 (P) X X

35335532 93353 ug/I < 0,03 - 0,1 (9) x x

31153313???ägßißgethy' )ngl < 0,03 _ 0,1 (P) x x

313%?a'13'1'1'9 2014-09 ugll < 0,03 - 0,1 (P) X X

313312223223014-09 ugll < 0,03 - 0,1 (P) X X

3133ä37?15'301409 ug/l < 0,03 - 0,1 (P) X X

35331352695014.09 ugll < 0,03 - 0,1 (P) X X

MSÄ'Ä-ßä'fläfmwg ugll < 0,03 - 0,1 (P) X X

3153351'5529211'335'1yl ug/l < 0,03 - 0,1 (P) x x

ä'1°s%ää7lfsggä40g HQ” < 0,03 - 0,1 (p) X X

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein
allgemeiner

Qualitätsnachweis.Für Proben, die night von Mitarbeitern der Prüfstel1e"Hydrologische Untersuehungssteile
Salzburg

» Labor‘ entnommen wurden, ist eine normgerechte Behan lung vor Einlangen in der Prüfstelle und e1ne fristgerechle Bsarbe�ung durch
d_IBrüfstel_le nicht gewährleistet, In solchen Fäler1 beziehen sich die berichlelen Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei E1nlangen im Labor, alle Angaben 1mAbschn1tt „Probenahme-Dalen" (ua zu Proben1dentilät, Vor—Orl-Messweden,An, On und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenahmer übermittelt, fürihre R10htigkeitkann daher keine Verantwortung übernommenwerden und d1e angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkredit1erungder Prüfstelle.D16 auszugswmse Vervlelfälhgung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle
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lndikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F

Eifitaggéa-g1eigom.oe “g” < 0'03 _ 0'1 (P) x X

E|L%%iäß& 2014-09 pg/I < 0’03 _ 0'1 (P) X X

5.1°393332322314.09 vg" < °v°3 ' °” ‘” * *

312233236: 2014-09 ugll < 0’03 _ 0,1 (P) X X

5991999909 - W X X

30‘39992301499 99" < °*°° ' °” ““ X *

Eß‘äé?oifä‘e?ää'ßog vg" < °'°3 - °” "”) * *

30330399251259°W' vg" < °'°3 ' °” "“ X "

53.113,51311312101341
“g" < 0'03 - 0'1 (P) X x

3135039993333? „. < °v°3 - " *

iriziarxzs,m 99" < °-°3 - °'1 ”” " *

5020935339996*W us/I < om - 01 <P> x x

iri‘9a3if9r2m „. <°'°3 - “
"°> * *

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte „Ergebnis" „n.nf' = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte „Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Kon�denzniveau von ca. 95% (Enneiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe „k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte „N" Die mit „X“ markierten Methoden sind nicht im Umfang unsererAkkreditierung enthalten.

Spalte ,.F" Die mit „X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parametemerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -

eingehalten.
Der vorliegende Prüfberichtstellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (573-Gutachten)
dar.

1“'\<\_
”—""«\'

Dipl.-lngä’(anz
Seyringer

‘??{ibmäßfä Abteilungsleiter ikrobiologie und Hygiene
’80/15955£< für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden Prüfergebnissebeziehen sich ausschließlich auf die untersgchte Probe und sind kein allgemeiner Quaiilälsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle

gHydrologische
Untersuehungsstelle Salzburg - Leber“ entnommen wurden, ist eine normgerechie Behandlung vor Einiangen in der Prüfslelle und eine fristgerechie Bearbeitung durch die

rüfslelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen sich die berichteten
Untersuchurägsefgebnissß

ausschließlich auf den Probenzusiand bei Einlengen im Labor, alle Angaben Im
Abschnitt „Prqbenahme-Daten“ (ua zu Probenidentutäl. Vor-Ort-Messwerten, Ari, Ort und eitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenahmer übermittelt. für
ihre Richiigkeutkann daher keine Verantwortung übernommenwerden und die angewendeten _Verfahren fallen natur emäß nicht unter die Akkredi\1erungder Prüfstelle
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifthchen Zustimmung der rüfslelle.


